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Stadt Nürnberg
vertreten durch die:

BT-B

BT-A

OK Roh

UK Roh

OK Fertig

UK Fertig

OK Fertigfußboden OK Rohfußboden

WU-Beton Mauerwerk

Abdichtung, 1-Lagig

Dämmung hart

Dämmung weich

Estrich Holz/ Holzwerkstoff

Gipskartonständerwand

Putz

OKRF
OKFF Oberkante Fertigfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke

Oberkante Rohfußboden

Türbemaßung: Breite = Rohbaumaß und Höhe = UK Rohsturz zu OKFF

Abhangdecke
Bodeneinlauf
Brandwand
Brüstung
Brüstungshöhe
(OKFF bis OK Rohbrüstung)
Feuerbeständig (F90)
Feuerbeständig in Bauart Brandwand
Feuerhemmend (F30)
Doppelboden
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür

AD
BE
BW
BR
BRH

FB
FB-BW
FH
DB
dT
dTs

FTS
iBo
IW
OL
RWA
RS
T30
T30-RS
T90
T90-RS
UZ
VK

Abdichtung, 2-Lagig

Stahlbeton

Stahlbeton Fertigteil

Legende

feuerbeständig Freilauftürschließer
im Betrieb offen (Feststellanlage)
Innenwand Verweis
Oberlicht
Rauch- und Wärmeabzug
Rauchschutztür
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Rauchschutztür
Feuerbeständige Tür
Feuerbeständige Rauchschutztür
Unterzug
Vorderkante

Brandwandersatzwand

T30 RS

Bauphysik

TGA HLSK

Brandschutz

Fachplaner

BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE GbR
Raiffeisenstraße 3, 97437 Haßfurt

BRANDSCHUTZPLAN KÜHNLEIN & PARTNER mbP
Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg

INGENIEURBÜRO SEIDEL
Am Haferbründl 6A, 93158 Teublitz

Freianlagen WLG WOLLBORN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH
Schreiberhauserstraße 3, 90475 Nürnberg

Tragwerksplanung MATHES BERATENDE INGENIEURE GmbH
Emil-Rosenow-Straße 3, 09112 Chemnitz

TGA ELT INGENIEURBÜRO BRUNDOBLER GmbH
Riedenburgerstraße 20, 93309 Kehlheim

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Alle Durchbrüche gem. Angabe Statik und Haustechnik!
Alle statischen notwendigen Angaben gem. Statik!
Die Pläne gelten nur in Zusammenhang mit den Positions- und Schalplänen
des IngenieurbüroTragwerksplanung!
Alle Unstimmigkeiten sind den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!

Hinweis

Gruppenraum

D275
±0,00

NRF: 70 m²
RU: 76,20 m
RH: 3,20 m
B: Kautschuk/ FB 01
W: Anstrich/ WB 01
D: Abhangdecke/ DE 01

 -0,10

T 0.33_1

T30

32dB

Raumbezeichnung
Raumnummer

Raumfläche
Raumumfang

Lichte Raumhöhe
Bodenbelag
Wandbelag
Deckenart

Feuer-Rauchschutz

OKFF
OKRB

Schallschutz

Raumnummer_Türnummer

Türstempel

A0

2,26
1,01

E 
1,

60
 /0

,4
0

BR
H

90
BR

H
90

BR
H

90
BR

H
90

3,20
1,80

3,
45

2,
00

3,
45

2,
00

L 3,40 /1,00

E 1,60 /0,40

L 3,00 /1,00E 1,60 /0,40

E 0,30 /0,20

L 1,00 /0,40L 1,05 /0,45L 1,05 /0,45

L 0,80 /0,40 L 0,80 /0,40

2,26
1,01

2,
26

1,
01

2,26
1,01

2,26
1,01

2,
2688

5

2,
2688

5 2,26
885

3,45
2,485

2,26
885

2,26
885

3,45
2,445

3,
10

2,
11

5

3,
10

2,
11

5

2,26
1,01

2,26
1,01

2,26
1,01

2,26
1,81

2,26
1,01

2,
26

1,
01

2,26
1,81

2,26
1,01

2,
26

1,
01

2,
26

1,
01

3,45
2,435

2,26
1,01

2,
26

1,
01

2,
26

1,
01

2,
26

1,
81

2,
26

1,
01

2,
26

1,
01

2,26
1,01

2,
26

1,
01

2,
26

2,
50

2,
26

2,
50

2,
26

2,
50

2,
26

1,
81

2,
26

1,
81

2,
26

1,
01

2,26
1,01

2,26
1,81

1,
88

5

88
5

BRH 90BRH 90BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90BRH 90

3,15
1,70

3,
20

1,
80

3,
15

1,
07

3,
1097

3,
1097

3,
1097

3,
1097

3,15
2,11

3,
15

1,
70

2,
26

1,
81

2,
26

1,
01 2,
26

88
5

2,
26

88
5

2,26
1,81

2,26
885

2,26
88

5

2,
26

1,
81

2,
2688

5

2,21
1,20

2,26
1,01

3,
45

2,
11

5

3,
45

2,
11

5

3,15
1,07

3,15
1,07

BRH 1,20

3,15
1,07

3,15
1,07

BRH 80 BRH 1,00

2,
26

88
5

2,
26

88
5

3,10
97

3,10
97

3,10
97

3,10
97

3,15
2,10

3,15
2,10

3,10
1,25

3,45
2,10

3,45
2,10

2,26
1,01

2,26
885

2,26
885

2,
26

1,
01

2,26
885

2,26
885

2,
26

1,
01

BRH 70

BRH 90 BRH 90 3,
20

1,
21

3,
20

1,
21

3,
20

1,
21

BR
H

90

3,10
97

3,10
1,055

3,10
1,055

3,15
1,70

2,01
1,01

2,
26

1,
01

3,45
1,905

BRH 90 BRH 90BRH 90BRH 90

3,15
1,70

9.1 9.1

3 3

1 1

4 4

5 5

8 8

9 9

10 10

A

A

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

JF.1 H.1

D.1C.1

7 7

6 6

22

B

B

 Ø
0,10

 Ø
0,10

 Ø
0,10

 Ø0,10

 Ø0,10

 Ø0,10

 Ø0,10

 Ø
0,

10

 Ø
0,

10

 Ø
0,

10
 Ø

0,
10

 Ø
0,

10

 Ø0,10

 Ø0,10

 Ø
0,

10

 Ø
0,

10

 Ø
0,

10

 Ø
0,

10
 Ø

0,
10

 Ø
0,

10

 Ø0,10

 Ø0,10

 Ø0,10

 Ø0,10

 Ø
0,

10  Ø
0,

10

 Ø0,10

 Ø0,10

 Ø
0,

10

 Ø
0,

10

 Ø
0,

10
 Ø

0,
10

 Ø0,10

 0
,8

5 
/0

,6
05

 Ø
0,10

8,50 8,86 7,25 7,495 8,00 8,50 6,60 8,50 8,50

3,
18

5
27

,1
65

39
,5

4

34
5

5,
70

2,
80

6,
90

8,
50

6,
45

8,
50

6,
45

8,
50

6,
90

8,
50

72,995

23,60 16,385 32,905

345 8,50 8,50 6,60 8,50 8,13 8,37 6,47 8,63 8,50 345

69
,8

9

39
,5

4
30

,3
5

34
5

5,
70

2,
80

6,
90

8,
50

6,
45

8,
50

6,
45

8,
50

6,
90

8,
50

34
5

195 1,75 90 75 2,45 1,24 1,21 5,68 1,21 45 1,21 2,35 1,70 2,70 8,795 7,655 1,415 935 1,50 3,30 1,90 3,30 70 1,70 2,20 3,30 70 2,50 1,50 3,30 3,90 495

49
5

4,
04

5
1,

80
3,

20
6,

55
2,

50
3,

50
4,

90
80

1,
70

2,
25

1,
94

5
2,

60
5

9,
55

2,
50

3,
59

5
6,

80
5

3,
06

1,
70

3,
15

70
1,

70
8,

94
49

5

5,945 1,80 2,95 5,70 1,50 5,70 1,60 5,70 3,50 5,70 70 5,70 2,60 4,915 935 1,50 4,90 3,10 3,30 695 2,50 1,755

49
5

5,
90

1,
70

4,
49

2,
80

5
70

3,
00

5
70

4,
10

70
2,

50
1,

50
1,

70
3,

15
9,

19
5

5,
80

5
8,

50
70

3,
30

11
,6

0
49

5

19
5

30
2,

66
5

15
5

10
,1

8
15

5
9,

29
27

5
15

2,
32

5
15

1,
90

3
30

10
,9

7
30

19
5

195 30 8,405 15 7,485 30 2,565 15 5,515 15 4,33 15 3,715 15 3,685 15 8,10 30 3,00 30 195

26
30

2,
84

5
15

5,
74

15
4,

85
5

15
10

,0
95

49
5

2,
11

19
5

30

195 30 2,35 15 4,14 15 1,60 4,89 305 1,61 15 2,76 30 4,90 30 3,00 30 2,40 24 2,26 30

19
5

30
8,

20
30

2,
57

5
15

7,
92

5
15

8,
06

15
2,

48
5

15
8,

40
5

30
19

5

195 30 3,00 30 6,715 15 7,09 15 7,11 15 7,10 15 7,89 15 8,35 30 195

30 3,465 155 2,58 15 8,00 15 2,45 15 7,99 30 195

99 4,90 1,59 6,50 1,42

88
7,

04
88

2,08 1,70 1,775 2,00 3,66 3,30 89

2,41 1,70
1,65

1,415 2,805 1,12 4,405 1,545

88
7,

04
88

88
7,

04
88

99 4,90 1,59 6,50 1,42

88
7,

04
88

1,0136

5,
80

5
85

12
,6

7
15

11
,1

5
30

19
5

13 13

49
5

5,
47

5
15

2,
44

5
15

3,
30

15
3,

43
49

5
7,

81
49

5
3,

46
15

2,
48

5
15

5

1,
90

495 8,405 15 7,645 495 14,41 495 3,015 15 4,905 15 8,48 495

2,
00

30
1,

91
15

3,
45

15
2,

74
15

3,
80

49
5

7,
81

49
5

3,
80

15
11

,1
5

1,
67

41
1,

59
15

5

49,29 23,60

72,89

69
,8

9

40 1,81
2,26

3,075 2,50
1,56

865

1,
82

5
2,

53
5

80
1,

20
2,

21
80

1,
01

4,
99

14,91 8,65

49
5

5,
47

5
15

7,
65

8,
31

5
15

2,
00

5
15

6,
10

15
8,

40
5

49
5

1,44 12 1,44

12 1,44

3,
80

8,
80

3,
80

± 0,00

- 0,12

± 0,00 = 305,62

- 0,12

± 0,00

- 0,12

Einfügpunkt

Mobile Trennwand Mobile Trennwand

27S 16,7/29

7S 33,4/58

45 dB 45 dB

27
S 

16
,7

/2
9

27
S 

16
,7

/2
9

27
S 

16
,7

/2
9

Haupteingang

Nebeneingang

Lichthof

Lichthof

Rohbauöffnung2,25 2,25 2,25 2,253,15 3,15

3,
15

3,15 3,15 3,15 3,15 2,25 2,25

3,
15

3,
15

3,
15

3,
15

2,
25

2,
25

Innenwände

2,
25

Kü
ch

en
lü

ftu
ng

sg
er

ät

2,25

3,15 2,25

3,
15

3,
15

3,
15

3,
15

A022A021

A020

A017

A016A

A013

A020A

A019

A012

A029

A016

A018

A014

A015A011

A010A009

A002

A008

U
K 

 +
3,

10
 m

UK  +3,10 m

U
K  +3,10 m

Lichtkuppel
3,00 x 4,00 m

A006

A001

A001A

A028 A027 A026 A025 A023A024

A004

A029A

A0001

B028

B001

B027

B026B025B024B022

B023

B021 B020

B018
B019

B016

B017

B010

B015

B013

B014A B014 B012

B011

B009

B007

B004 B002

B005 B003

B008

B006
A007

A003

A005

A0002

A0021

A0016

A0017

A0018 A0020

A0019

A0004

A0010

A0012

A0013

A0014

A0003

B0001

B0002

B0003

B0004

B0005B0007

B0006

A0015

A0005

A0006

A0009

A0007

A0008

A0011

3,
15

1,50x1,50

Zugang
Pausenhof

Rohbauöffnung

Bauteile

Gesamt

Achse

In
ne

nw
än

de

Ro
hb

au
öf

fn
un

g

Ba
ut

ei
le

G
es

am
t

Ac
hs

e

Ro
hb

au
öf

fn
un

g

Ba
ut

ei
le

G
es

am
t

Ac
hs

e

Innenwände

Bauteile

Gesamt

Achse

In
ne

nw
än

de

3,15

3,153,153,153,152,252,25

3,
15

3,15 3,15

3,
15

3,15 3,15

3,
15

3,
15

3,153,15

1,65 1,95

Technik ELT 1
NF: 15,88 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,98 m

Technik HAR
NF: 18,59 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,98 m

Flur 4
NF: 157,11 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Flur 3
NF: 131,10 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Sekretariat
NF: 30,19 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Büro Schulleitung
NF: 23,70 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

1.-Hilfe-Raum
NF: 13,35 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Multifunktions- und
Bewegungsraum 2
NF: 67,13 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Ausweich- / Gruppenraum 5
NF: 44,22 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

IT-Administrationsraum
NF: 10,90 m2

RH: 3,98 m

Treppe A1
NF: 21,33 m2

± 0,00
- 0,12

Treppe B
NF: 28,39 m2

± 0,00
- 0,12

Mehrzweckraum
NF: 93,53 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Musiksaal
NF: 89,37 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Windfang 3
NF: 18,35 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Personal (m)-WC 2
NF: 8,93 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Aufzug 1
NF: 4,54 m2

Technik ELT 2
NF: 13,78 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,98 m

Gesamtleitung
Kombieinrichtung
NF: 20,18 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Lehrerzimmer
NF: 84,25 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Mesh-Netz-
Knoten-Raum
NF: 10,29 m2

RH: 3,98 m

Beh.WC EG
NF: 5,06 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,80 m

Pausenverkauf
NF: 17,63 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

IT-Medienraum
EG
NF: 9,31 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Silentiumraum mit
Lehrerbibliothek
NF: 40,64 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Archiv
NF: 21,64 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Multifunktions- und
Bewegungsraum 1
NF: 66,97 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Lager Multi-
funktionsraum
NF: 20,46 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Büro Konrektor/in
NF: 20,33 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Mädchen-WC 1
NF: 9,32 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Personal (w)-WC 2
NF: 12,04 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Jungen-WC 1
NF: 9,14 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Lehrmittellager
NF: 28,47 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Mädchen-WC 1
NF: 7,39 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Jungen-WC 1
NF: 7,39 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Personal (w)-WC 1
NF: 3,39 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Flur 5
NF: 31,05 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Flur 7
NF: 4,42 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,98 m

Küche
Aufbereitung
NF: 20,91 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Haupttreppe
NF: 37,86 m2

Pausenhalle
NF: 240,00 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Flur 1
NF: 287,30 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Elternsprechzimmer
NF: 22,00 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Dienstzimmer Hausmeister
NF: 15,31 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Textilarbeitsraum
NF: 68,91 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Kopierraum
NF: 16,91 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Nebenraum
Textilarbeit
A 0.9
NF: 16,12 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Nebenraum
Werken
NF: 40,06 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Abstellraum 2
NF: 10,05 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Werkraum 1
NF: 67,53 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Werkraum 2
NF: 66,54 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Flur 6
NF: 219,29 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Personal (m)-WC 1
NF: 3,39 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Windfang 1
NF: 11,41 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Schülerbibliothek
NF: 38,39 m2

RH: 3,83 m
liH: 3,00 m

Stuhllager
NF: 27,30 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,98 m

Speiseraum C
NF: 78,83 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Speiseraum A
NF: 79,37 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Speiseraum B
NF: 78,64 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Lager Außenspielgeräte 1
NF: 38,21 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,98 m

Raum Reinigungs-
personal
NF: 12,74 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Außenlager Hausmeister 1
NF: 23,93 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,98 m

Putzmittelraum EG
NF: 4,95 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,98 m

Windfang 2
NF: 6,20 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Flur 2
NF: 15,94 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,45 m

Sitzstufen
NF: 16,15 m2

Küche Lager
NF: 24,71 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Küche
Büro
NF: 6,27 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Küche
Aufenthaltsraum
NF: 11,00 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Küche
Anlieferung
NF: 13,57 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Küche
Entsorgung
NF: 9,15 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Küche Umkleide
Herren-WC
NF: 11,96 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Küche Umkleide
Damen-WC
NF: 11,78 m2

RH: 3,98 m
liH: 2,80 m

Spülküche
NF: 32,46 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Abstellraum 1
NF: 17,12 m2

Küche Ausgabefläche
/ Wagenstellplatz
NF: 30,00 m2

RH: 3,98 m
liH: 3,20 m

Küchenlüftungsgerät
NF: 8,83 m2

RH: 3,98 m
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NF: 29,60 m2

± 0,00
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Speiseraum D
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Beh.WC 1.OG
NF: 5,06 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Klassenzimmer 7
NF: 67,52 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Gruppenraum 4
NF: 40,97 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Gruppenraum 15
NF: 39,55 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Gruppenraum 6
NF: 37,77 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Gruppenraum 16
NF: 37,51 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Klassenzimmer 10
NF: 66,02 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Ausweich- /
Gruppenraum 2
NF: 32,37 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Treppe B
NF: 24,60 m2

+ 4,50

Treppe A2
NF: 24,60 m2

+ 4,50

Klassenzimmer 1
NF: 68,67 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Klassenzimmer 2
NF: 67,50 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Gruppenraum 1
NF: 40,24 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Multifunktions- und
 Bewegungsraum A
NF: 69,13 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Klassenzimmer 3
NF: 68,43 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Klassenzimmer 4
NF: 68,06 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Ausweich- /
Gruppenraum 1
NF: 30,65 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Jungen-WC 2
NF: 7,42 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Treppe A1
NF: 24,60 m2

+ 4,50

Technik ELT 3
NF: 13,98 m2

RH: 3,48 m
liH: 3,48m

Klassenzimmer 8
NF: 69,03 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Technik ELT 4
NF: 11,76 m2

RH: 3,48 m
liH: 3,48 m

Elternraum 1
NF: 15,04 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Klassenzimmer 9
NF: 66,85 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Gruppenraum päd. Küche 4
NF: 48,60 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Lager Cluster 4
NF: 12,99 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Klassenzimmer 6
NF: 68,68 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Garderobenraum A
55 Plätze
NF: 39,65 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

IT-Medienraum
1.OG
NF: 10,57 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Mädchen-WC 4
NF: 7,73 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

JaS-Büro
NF: 23,44 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Lager
Cluster 9
NF: 4,58 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Mädchen-WC 2
NF: 7,42 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Personal-WC
NF: 3,37 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Lager Cluster 2
NF: 14,86 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Gruppenraum 13
NF: 39,55 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Aufzug 2
NF: 4,54 m2

Haupttreppe
NF: 37,86 m2

Hauswirtschaftraum B
NF: 11,43 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Personal-WC
NF: 3,53 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Hauswirtschaftraum A
NF: 10,26 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Personal-WC
NF: 3,65 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Personal-WC
NF: 3,51 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Putzmittel-
raum 1.OG
NF: 6,14 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Garderobenraum B
55 Plätze
NF: 39,92 m2

RH: 3,48 m
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Multifunktionsraum A
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Flur 14
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RH: 3,48 m
liH: 2,95 m
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Beh.WC 2.OG
NF: 5,06 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Klassenzimmer 17
NF: 67,52 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 10
NF: 40,97 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 19
NF: 39,55 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 12
NF: 37,77 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 20
NF: 37,51 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Klassenzimmer 20
NF: 66,02 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Ausweich- /
Gruppenraum 4
NF: 32,37 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Multifunktions- und
Bewegungsraum D
NF: 66,71 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Treppe A2
NF: 24,60 m2

+ 8,50

Klassenzimmer 11
NF: 68,66 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Klassenzimmer 12
NF: 67,50 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 7
NF: 40,24 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 9
NF: 37,80 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Klassenzimmer 13
NF: 67,41 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Klassenzimmer 14
NF: 68,06 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Ausweich- /
Gruppenraum 3
NF: 30,65 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 18
NF: 36,10 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Jungen-WC 6
NF: 7,42 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Treppe A1
NF: 7,92 m2

+ 8,50

Technik ELT 5
NF: 13,98 m2

RH: 3,48 m
liH: 3,48 m.

Klassenzimmer 18
NF: 69,03 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Technik ELT 6
NF: 11,77 m2

RH: 3,48 m
liH: 3,48 m.

Elternraum 3
NF: 15,04 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Klassenzimmer 19
NF: 66,86 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum päd. Küchen 8
NF: 48,60 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Lager Cluster 8
NF: 12,99 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Klassenzimmer 16
NF: 68,68 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Garderobenraum C
55 Plätze
NF: 39,65 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

IT-Medienraum
2.OG
NF: 10,56 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Mädchen-WC 8
NF: 7,73 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Elternraum 2
NF: 23,48 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Lager
Cluster 11
NF: 4,58 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum päd. Küche 6
NF: 48,66 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Mädchen-WC 6
NF: 7,42 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Personal-WC
NF: 3,53 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Lager Cluster 6
NF: 15,09 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Jungen-WC 9
NF: 13,82 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Gruppenraum 17
NF: 39,56 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Aufzug 3
NF: 4,54 m2

Klassenzimmer 15
NF: 66,53 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Haupttreppe
NF: 37,86 m2

Hauswirtschaftraum D
NF: 11,35 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m Personal-WC

NF: 3,37 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m

Hauswirtschaftraum C
NF: 10,22 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Personal-WC
NF: 3,65 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Personal-WC
NF: 3,51 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Putzmittel-
raum 2.OG
NF: 6,14 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Jungen-WC 7
NF: 13,80 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Mädchen-WC 7
NF: 11,98 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Personalraum D
NF: 29,40 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 11
NF: 39,72 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Kreativraum 8
NF: 20,32 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Flur 18
NF: 186,30 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Leitungszimmer D
NF: 14,46 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Kreativraum 7
NF: 20,04 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Flur 21
NF: 82,95 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Flur 20
NF: 80,38 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Flur 19
NF: 92,07 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum
päd. Küche 7
NF: 49,73 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,65 m.

Garderobenraum D
80 Plätze
NF: 63,17 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,65 m.

Personalraum C
NF: 29,40 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum 8
NF: 39,77 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.Kreativraum 6

NF: 20,32 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Leitungszimmer C
NF: 14,44 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Kreativraum 5
NF: 20,04 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Flur 17
NF: 80,59 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Flur 15
NF: 83,70 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Gruppenraum
päd. Küche 5
NF: 49,77 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,65 m

Garderobenraum C
80 Plätze
NF: 63,16 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,65 m

Jungen-WC 8
NF: 7,71 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Garderobenraum D
55 Plätze
NF: 39,92 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Mädchen-WC 9
NF: 12,12 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,80 m.

Lernatelier 15
NF: 21,61 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,65 m.

Lernatelier 13
NF: 19,14 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,65 m.

Lager
Cluster 12
NF: 7,14 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Lernatelier 11
NF: 22,29 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,65 m

Lernatelier 14
NF: 17,50 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Lernatelier 16
NF: 14,77 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Lernatelier 12
NF: 15,10 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Lernatelier 10
NF: 17,52 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m.

Lernatelier 9
NF: 19,80 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,65 m Lager Cluster 5

NF: 6,72 m2

Lager Cluster 7
NF: 6,72 m2

Lager
Multifunktionsraum D
NF: 8,82 m2

Multifunktions- und
Bewegungsraum C
NF: 69,13 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m

Lager
Multifunktionsraum C
NF: 8,83 m2

Flur 16
NF: 80,21 m2

RH: 3,48 m
liH: 2,95 m
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Elektrounterverteiler

EDV/Netzwerkverteiler

Elektrounterverteiler

Elektrounterverteiler

EDV/Netzwerkverteiler
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vertreten durch die:

BT-B

BT-A

OK Roh

UK Roh

OK Fertig

UK Fertig

OK Fertigfußboden OK Rohfußboden

WU-Beton Mauerwerk

Abdichtung, 1-Lagig

Dämmung hart

Dämmung weich

Estrich Holz/ Holzwerkstoff

Gipskartonständerwand

Putz

OKRF
OKFF Oberkante Fertigfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke

Oberkante Rohfußboden

Türbemaßung: Breite = Rohbaumaß und Höhe = UK Rohsturz zu OKFF

Abhangdecke
Bodeneinlauf
Brandwand
Brüstung
Brüstungshöhe
(OKFF bis OK Rohbrüstung)
Feuerbeständig (F90)
Feuerbeständig in Bauart Brandwand
Feuerhemmend (F30)
Doppelboden
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür

AD
BE
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dTs

FTS
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Stahlbeton
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Feuerbeständige Tür
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Unterzug
Vorderkante

Brandwandersatzwand

T30 RS

Bauphysik

TGA HLSK

Brandschutz

Fachplaner

BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE GbR
Raiffeisenstraße 3, 97437 Haßfurt

BRANDSCHUTZPLAN KÜHNLEIN & PARTNER mbP
Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg

INGENIEURBÜRO SEIDEL
Am Haferbründl 6A, 93158 Teublitz

Freianlagen WLG WOLLBORN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH
Schreiberhauserstraße 3, 90475 Nürnberg

Tragwerksplanung MATHES BERATENDE INGENIEURE GmbH
Emil-Rosenow-Straße 3, 09112 Chemnitz

TGA ELT INGENIEURBÜRO BRUNDOBLER GmbH
Riedenburgerstraße 20, 93309 Kehlheim

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Alle Durchbrüche gem. Angabe Statik und Haustechnik!
Alle statischen notwendigen Angaben gem. Statik!
Die Pläne gelten nur in Zusammenhang mit den Positions- und Schalplänen
des IngenieurbüroTragwerksplanung!
Alle Unstimmigkeiten sind den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!
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Lüftungsgerät
11m x 2,6m

Lichthof

Lichthof

Retentionsdach /
Photovoltaik

Lüftungsgerät
11m x 2,6m
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Aufstellbereich
Wechselrichter

Aufstellbereich
Wechselrichter

122 PV-Module

146 PV-ModuleA302

1,50x1,50

RWA, 1,20x1,20m

Retensionsdach mit
extensiver Begrünung

Retentionsdach/ Photovoltaik
Fläche: 938,59 m2

RWA, 1,20x1,20m

A312

A3009

freier Querschnitt 1,0m²

freier Querschnitt 1,0m²

(390Wp)
10° Aufständerung in Ost-West-Ausrichtung
ca. 45 cm. über Dämmung

freier Querschnitt 1,0m

(390Wp)
10° Aufständerung in Ost-West-Ausrichtung
ca. 45 cm. über Dämmung
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Lernwerkstatt 1
MatheMax
NF: 69,28 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

Technik
ELT 7
NF: 12,22 m2

RH: 3,50 m
liH: 3,50 m

Lernwerkstatt 2
NaWiLab MACH
NF: 47,33 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

Büro Förderlehrer/in
NF: 17,00 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

IT-Medienraum
3.OG
NF: 10,56 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,80 m

Aufzug 4
NF: 4,54 m2

Mädchen-WC 10
NF: 5,97 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,80 m

Abstellraum 3
NF: 60,50 m2

RH: 3,50 m
liH: 3,50 m

EDV-Raum
DIGITEC
NF: 60,45 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

Werkstatt Hausmeister
NF: 22,72 m2

RH: 3,50 m
liH: 3,50 m

Innenlager Hausmeister
NF: 22,28 m2

RH: 3,50 m
liH: 3,50 m

Flur 25
NF: 48,27 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

Putzmittel-
raum 3.OG
NF: 4,96 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

Flur 22
NF: 54,97 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

Flur 26
NF: 24,85 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

Jungen-WC 10
NF: 5,52 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,80 m

Technikraum
Lüftung 2
NF: 159,48 m2

RH: 3,62 m
liH: 3,62 m

Technikraum
Lüftung 1
NF: 177,63 m2

RH: 3,62 m
liH: 3,62 m

Haupttreppe

Flur 24
NF: 67,82 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

Beh.WC 3.OG
NF: 4,79 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,80 m

Technik ELT 8-
BMZ
NF: 6,80 m2

RH: 3,50 m
liH:3,50 m

Technik ELT 8-
ELA
NF: 9,69 m2

RH: 3,50 m
liH:3,50 m

Technik ELT 8-
UV-Raum
NF: 10,20 m2

RH: 3,50 m
liH:3,50 m

Technik ELT 8-
NSHV
NF: 22,93 m2

RH: 3,50 m
liH:3,50 m

Technik ELT 8-
EDV HVT
NF: 26,73 m2

RH: 3,50 m
liH:3,50 m

Technik
ELT 8 -SIBE
NF: 10,09 m2

RH: 3,50 m
liH:3,50 m

Technik HLS
NF: 39,01 m2

RH: 3,50 m
liH: 3,50 m

Abstellraum 4
NF: 32,70 m2

RH: 3,50 m
liH: 3,50 m

Abstellraum 5
NF: 12,92 m2

RH: 3,50 m
liH: 2,95 m

E 
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60
 /0
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2,
26
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95

2,
43
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2,
95

2,
00

2,
26
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01

24 2,56 7,65 6,76 30 1,49
1,44 12 1,44

OK Gelänger +13,81

OK Geländer +13,81

Elektrounterverteiler
Steuerschrank MSR

Steuerschrank Lüftung

Aussenwasserhahn

Aussenwasserhahn

Batterieschrank

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

digitale Tafel

Mobiliar beachten!

M
ob

ili
ar
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ea

ch
te

n!

Treppe A2
NF: 16,63 m2

RH: 3,50 m
+12,50

B
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Stadt Nürnberg
vertreten durch die:

BT-B

BT-A

OK Roh

UK Roh

OK Fertig

UK Fertig

OK Fertigfußboden OK Rohfußboden

WU-Beton Mauerwerk

Abdichtung, 1-Lagig

Dämmung hart

Dämmung weich

Estrich Holz/ Holzwerkstoff

Gipskartonständerwand

Putz

OKRF
OKFF Oberkante Fertigfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke

Oberkante Rohfußboden

Türbemaßung: Breite = Rohbaumaß und Höhe = UK Rohsturz zu OKFF

Abhangdecke
Bodeneinlauf
Brandwand
Brüstung
Brüstungshöhe
(OKFF bis OK Rohbrüstung)
Feuerbeständig (F90)
Feuerbeständig in Bauart Brandwand
Feuerhemmend (F30)
Doppelboden
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür

AD
BE
BW
BR
BRH

FB
FB-BW
FH
DB
dT
dTs

FTS
iBo
IW
OL
RWA
RS
T30
T30-RS
T90
T90-RS
UZ
VK

Abdichtung, 2-Lagig

Stahlbeton

Stahlbeton Fertigteil

Legende

feuerbeständig Freilauftürschließer
im Betrieb offen (Feststellanlage)
Innenwand Verweis
Oberlicht
Rauch- und Wärmeabzug
Rauchschutztür
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Rauchschutztür
Feuerbeständige Tür
Feuerbeständige Rauchschutztür
Unterzug
Vorderkante

Brandwandersatzwand

T30 RS

Bauphysik

TGA HLSK

Brandschutz

Fachplaner

BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE GbR
Raiffeisenstraße 3, 97437 Haßfurt

BRANDSCHUTZPLAN KÜHNLEIN & PARTNER mbP
Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg

INGENIEURBÜRO SEIDEL
Am Haferbründl 6A, 93158 Teublitz

Freianlagen WLG WOLLBORN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH
Schreiberhauserstraße 3, 90475 Nürnberg

Tragwerksplanung MATHES BERATENDE INGENIEURE GmbH
Emil-Rosenow-Straße 3, 09112 Chemnitz

TGA ELT INGENIEURBÜRO BRUNDOBLER GmbH
Riedenburgerstraße 20, 93309 Kehlheim

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Alle Durchbrüche gem. Angabe Statik und Haustechnik!
Alle statischen notwendigen Angaben gem. Statik!
Die Pläne gelten nur in Zusammenhang mit den Positions- und Schalplänen
des IngenieurbüroTragwerksplanung!
Alle Unstimmigkeiten sind den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!
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Lichthof
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Retentionsdach/ Photovoltaik
Fläche: 938,59 m2

Retetionsdach/ Photovoltaik
Fläche:

Rentetionsdach/ Photovoltaik
Fläche: 938,59 m2

Terrasse
Fläche: 47,53 m2

Terrasse
Fläche: 47,53 m2

Austellbereich
Wechselrichter

Aufstellbereich
Wechselrichter

Aufstellbereich
Wechselrichter

Splitgerät

180 PV-Module (390Wp)
10° Aufständerung in Ost-West-Ausrichtung
ca. 45 cm. über Dämmung

Splitgerät

Retentionsdach mit
extensiver Begrünung

Retensionsdach mit
extensiver Begrünung

Retensionsdach mit
extensiver Begrünung

Fensterelemente jeweils 1,0x1,60m
ca. 25% Neigung
mit RWA Funktion, freier Querschnitt 1,0m²

RWA, 1,20x1,20m
freier Querschnitt 1,0m²

RWA, 0,60x0,6m

122 PV-Module
(390Wp)
10° Aufständerung in Ost-West-Ausrichtung
ca. 45 cm. über Dämmung

RWA, 1,20x1,20m
freier Querschnitt 1,0m²

RWA, 1,20x1,20m
freier Querschnitt 1,0m²

146 PV-Module
(390Wp)
10° Aufständerung in Ost-West-Ausrichtung
ca. 45 cm. über Dämmung

freier Querschnitt 0,2m²

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

B
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Stadt Nürnberg
vertreten durch die:

BT-B

BT-A

OK Roh

UK Roh

OK Fertig

UK Fertig

OK Fertigfußboden OK Rohfußboden

WU-Beton Mauerwerk

Abdichtung, 1-Lagig

Dämmung hart

Dämmung weich

Estrich Holz/ Holzwerkstoff

Gipskartonständerwand

Putz

OKRF
OKFF Oberkante Fertigfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke

Oberkante Rohfußboden

Türbemaßung: Breite = Rohbaumaß und Höhe = UK Rohsturz zu OKFF

Abhangdecke
Bodeneinlauf
Brandwand
Brüstung
Brüstungshöhe
(OKFF bis OK Rohbrüstung)
Feuerbeständig (F90)
Feuerbeständig in Bauart Brandwand
Feuerhemmend (F30)
Doppelboden
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür

AD
BE
BW
BR
BRH

FB
FB-BW
FH
DB
dT
dTs

FTS
iBo
IW
OL
RWA
RS
T30
T30-RS
T90
T90-RS
UZ
VK

Abdichtung, 2-Lagig

Stahlbeton

Stahlbeton Fertigteil

Legende

feuerbeständig Freilauftürschließer
im Betrieb offen (Feststellanlage)
Innenwand Verweis
Oberlicht
Rauch- und Wärmeabzug
Rauchschutztür
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Rauchschutztür
Feuerbeständige Tür
Feuerbeständige Rauchschutztür
Unterzug
Vorderkante

Brandwandersatzwand

T30 RS

Bauphysik

TGA HLSK

Brandschutz

Fachplaner

BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE GbR
Raiffeisenstraße 3, 97437 Haßfurt

BRANDSCHUTZPLAN KÜHNLEIN & PARTNER mbP
Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg

INGENIEURBÜRO SEIDEL
Am Haferbründl 6A, 93158 Teublitz

Freianlagen WLG WOLLBORN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH
Schreiberhauserstraße 3, 90475 Nürnberg

Tragwerksplanung MATHES BERATENDE INGENIEURE GmbH
Emil-Rosenow-Straße 3, 09112 Chemnitz

TGA ELT INGENIEURBÜRO BRUNDOBLER GmbH
Riedenburgerstraße 20, 93309 Kehlheim

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Alle Durchbrüche gem. Angabe Statik und Haustechnik!
Alle statischen notwendigen Angaben gem. Statik!
Die Pläne gelten nur in Zusammenhang mit den Positions- und Schalplänen
des IngenieurbüroTragwerksplanung!
Alle Unstimmigkeiten sind den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!

Hinweis
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±0,00
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RU: 76,20 m
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Treppe A2 IT
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Flur
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Netz Raum Treppe A2
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Garderobe

Garderobe

Archiv
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MFR 6

Klassenzimmer 11

Klassenzimmer 2

MFR 5Flur Lager

Haupttreppe T.ELT

WC-J

WC-J

Umkleide -WC

Aufzug

Lager

RWA1,20/1,20m
freier Querschnitt 1,00m2

Grundstücksgrenze

Betonrecycling

RWA 0,60/0,60m
freier Querschnitt 0,20m2

Lichtkuppel 3,00 x 4,00 (25°)
mit RWA Funktion, freier Querschnitt 1,0m²
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Stadt Nürnberg
vertreten durch die:

BT-B

BT-A

OK Roh

UK Roh

OK Fertig

UK Fertig

OK Fertigfußboden OK Rohfußboden

WU-Beton Mauerwerk

Abdichtung, 1-Lagig

Dämmung hart

Dämmung weich

Estrich Holz/ Holzwerkstoff

Gipskartonständerwand

Putz

OKRF
OKFF Oberkante Fertigfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke

Oberkante Rohfußboden

Türbemaßung: Breite = Rohbaumaß und Höhe = UK Rohsturz zu OKFF

Abhangdecke
Bodeneinlauf
Brandwand
Brüstung
Brüstungshöhe
(OKFF bis OK Rohbrüstung)
Feuerbeständig (F90)
Feuerbeständig in Bauart Brandwand
Feuerhemmend (F30)
Doppelboden
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür

AD
BE
BW
BR
BRH

FB
FB-BW
FH
DB
dT
dTs

FTS
iBo
IW
OL
RWA
RS
T30
T30-RS
T90
T90-RS
UZ
VK

Abdichtung, 2-Lagig

Stahlbeton

Stahlbeton Fertigteil

Legende

feuerbeständig Freilauftürschließer
im Betrieb offen (Feststellanlage)
Innenwand Verweis
Oberlicht
Rauch- und Wärmeabzug
Rauchschutztür
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Rauchschutztür
Feuerbeständige Tür
Feuerbeständige Rauchschutztür
Unterzug
Vorderkante

Brandwandersatzwand

T30 RS

Bauphysik

TGA HLSK

Brandschutz

Fachplaner

BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE GbR
Raiffeisenstraße 3, 97437 Haßfurt

BRANDSCHUTZPLAN KÜHNLEIN & PARTNER mbP
Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg

INGENIEURBÜRO SEIDEL
Am Haferbründl 6A, 93158 Teublitz

Freianlagen WLG WOLLBORN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH
Schreiberhauserstraße 3, 90475 Nürnberg

Tragwerksplanung MATHES BERATENDE INGENIEURE GmbH
Emil-Rosenow-Straße 3, 09112 Chemnitz

TGA ELT INGENIEURBÜRO BRUNDOBLER GmbH
Riedenburgerstraße 20, 93309 Kehlheim

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Alle Durchbrüche gem. Angabe Statik und Haustechnik!
Alle statischen notwendigen Angaben gem. Statik!
Die Pläne gelten nur in Zusammenhang mit den Positions- und Schalplänen
des IngenieurbüroTragwerksplanung!
Alle Unstimmigkeiten sind den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!

Hinweis
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D275
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RU: 76,20 m
RH: 3,20 m
B: Kautschuk/ FB 01
W: Anstrich/ WB 01
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OKRB
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ST / AV
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Datum (erstellt) 210510

Projekt_Erstelldatum_Planer_LPH_Planart_Ebene/Schnitt_Planinhalt_fortl. Nr._Index_Status

Stadt Nürnberg
vertreten durch die:

BT-B

BT-A

OK Roh

UK Roh

OK Fertig

UK Fertig

OK Fertigfußboden OK Rohfußboden

WU-Beton Mauerwerk

Abdichtung, 1-Lagig

Dämmung hart

Dämmung weich

Estrich Holz/ Holzwerkstoff

Gipskartonständerwand

Putz

OKRF
OKFF Oberkante Fertigfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke

Oberkante Rohfußboden

Türbemaßung: Breite = Rohbaumaß und Höhe = UK Rohsturz zu OKFF

Abhangdecke
Bodeneinlauf
Brandwand
Brüstung
Brüstungshöhe
(OKFF bis OK Rohbrüstung)
Feuerbeständig (F90)
Feuerbeständig in Bauart Brandwand
Feuerhemmend (F30)
Doppelboden
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür

AD
BE
BW
BR
BRH

FB
FB-BW
FH
DB
dT
dTs

FTS
iBo
IW
OL
RWA
RS
T30
T30-RS
T90
T90-RS
UZ
VK

Abdichtung, 2-Lagig

Stahlbeton

Stahlbeton Fertigteil

Legende

feuerbeständig Freilauftürschließer
im Betrieb offen (Feststellanlage)
Innenwand Verweis
Oberlicht
Rauch- und Wärmeabzug
Rauchschutztür
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Rauchschutztür
Feuerbeständige Tür
Feuerbeständige Rauchschutztür
Unterzug
Vorderkante

Brandwandersatzwand

T30 RS

Bauphysik

TGA HLSK

Brandschutz

Fachplaner

BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE GbR
Raiffeisenstraße 3, 97437 Haßfurt

BRANDSCHUTZPLAN KÜHNLEIN & PARTNER mbP
Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg

INGENIEURBÜRO SEIDEL
Am Haferbründl 6A, 93158 Teublitz

Freianlagen WLG WOLLBORN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH
Schreiberhauserstraße 3, 90475 Nürnberg

Tragwerksplanung MATHES BERATENDE INGENIEURE GmbH
Emil-Rosenow-Straße 3, 09112 Chemnitz

TGA ELT INGENIEURBÜRO BRUNDOBLER GmbH
Riedenburgerstraße 20, 93309 Kehlheim

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Alle Durchbrüche gem. Angabe Statik und Haustechnik!
Alle statischen notwendigen Angaben gem. Statik!
Die Pläne gelten nur in Zusammenhang mit den Positions- und Schalplänen
des IngenieurbüroTragwerksplanung!
Alle Unstimmigkeiten sind den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!

Hinweis
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RU: 76,20 m
RH: 3,20 m
B: Kautschuk/ FB 01
W: Anstrich/ WB 01
D: Abhangdecke/ DE 01
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LP3 Entwurfsplanung

10.05.2021

SEHW Architektur GmbH

WBG KOMMUNAL GmbH

Datum, Ort Unterschrift

Datum, Ort Unterschrift

Forchheimer Straße
90425 Nürnberg

Plan-Nr.

Bearb. / Gepr.

ST / AV

Planformat

Lageplan

Wikingerufer 7
10555 Berlin

Datum (erstellt) 210510

Projekt_Erstelldatum_Planer_LPH_Planart_Ebene/Schnitt_Planinhalt_fortl. Nr._Index_Status

Stadt Nürnberg
vertreten durch die:

BT-B

BT-A

OK Roh

UK Roh

OK Fertig

UK Fertig

OK Fertigfußboden OK Rohfußboden

WU-Beton Mauerwerk

Abdichtung, 1-Lagig

Dämmung hart

Dämmung weich

Estrich Holz/ Holzwerkstoff

Gipskartonständerwand

Putz

OKRF
OKFF Oberkante Fertigfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertigdecke

Oberkante Rohfußboden

Türbemaßung: Breite = Rohbaumaß und Höhe = UK Rohsturz zu OKFF

Abhangdecke
Bodeneinlauf
Brandwand
Brüstung
Brüstungshöhe
(OKFF bis OK Rohbrüstung)
Feuerbeständig (F90)
Feuerbeständig in Bauart Brandwand
Feuerhemmend (F30)
Doppelboden
dichtschließende Tür
dicht- und selbstschließende Tür

AD
BE
BW
BR
BRH

FB
FB-BW
FH
DB
dT
dTs

FTS
iBo
IW
OL
RWA
RS
T30
T30-RS
T90
T90-RS
UZ
VK

Abdichtung, 2-Lagig

Stahlbeton

Stahlbeton Fertigteil

Legende

Festeinbau Freilauftürschließer
im Betrieb offen (Feststellanlage)
Innenwand Verweis
Oberlicht
Rauch- und Wärmeabzug
Rauchschutztür
Feuerhemmende Tür
Feuerhemmende Rauchschutztür
Feuerbeständige Tür
Feuerbeständige Rauchschutztür
Unterzug
Vorderkante

Bauphysik

TGA HLSK

Brandschutz

Fachplaner

BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE GbR
Raiffeisenstraße 3, 97437 Haßfurt

BRANDSCHUTZPLAN KÜHNLEIN & PARTNER mbP
Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg

INGENIEURBÜRO SEIDEL
Am Haferbründl 6A, 93158 Teublitz

Freianlagen WLG WOLLBORN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH
Schreiberhauserstraße 3, 90475 Nürnberg

Tragwerksplanung MATHES BERATENDE INGENIEURE GmbH
Emil-Rosenow-Straße 3, 09112 Chemnitz

TGA ELT INGENIEURBÜRO BRUNDOBLER GmbH
Riedenburgerstraße 20, 93309 Kehlheim

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Alle Durchbrüche gem. Angabe Statik und Haustechnik!
Alle statischen notwendigen Angaben gem. Statik!
Die Pläne gelten nur in Zusammenhang mit den Positions- und Schalplänen
des IngenieurbüroTragwerksplanung!
Alle Unstimmigkeiten sind den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!
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B: Kautschuk/ FB 01
W: Anstrich/ WB 01
D: Abhangdecke/ DE 01
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